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前  言
    长期以来，住宅渗漏现象一直是影响广大人民群众安居乐业的工程质量顽症，也是我们建设工程行业主管部门始终关心牵挂要破解的质量难题。
[bookmark: _Hlk155870184]    为深入贯彻党中央、国务院《质量强国建设纲要》精神，将《建筑与市政工程防水通用规范》与上海地区防水工程特点相结合，进一步加强对住宅工程防水质量管控，我委于近日组织相关行政管理部门、行业协会和部分建设、设计、施工、检测单位以及材料生产企业编制了本手册。
[bookmark: _Hlk155873226][bookmark: _Hlk155873839]    本手册将构造防水与材料防水有机结合，从屋面、外墙、地下、室内方面，围绕住宅防水工程设计、施工、验收和复验等环节，细化《建筑与市政工程防水通用规范》操作要求，结合常见渗漏问题原因，突出质量管控要点，为防水工程质量管理工作提供指导服务。
    由于编写时间有限，手册中难免有疏漏不足之处，敬请批评指正！






编制单位：
上海市建设工程安全质量监督总站
上海市建设工程勘察设计管理事务中心
上海市建筑建材业市场管理总站
上海市浦东新区建设工程安全质量监督站
上海市化学建材行业协会
上海市建设工程检测行业协会
上海市建筑科学研究院有限公司
上海建科检验有限公司
上海地产（集团）有限公司
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司
上海心圆房地产开发有限公司
华东建筑设计研究院有限公司
上海万联建筑设计(集团)有限公司
中国建筑第八工程局有限公司
上海建工一建集团有限公司
上海市浦东新区建设（集团）有限公司
上海城建物资有限公司
上海东方雨虹防水技术有限责任公司
科顺防水科技股份有限公司
上海建筑防水有限公司
上海远盛建设工程有限公司
宏源防水科技集团有限公司
上海爱迪技术发展有限公司



目  录
1  基本规定	1
2  屋面防水	2
2.1  设计	2
2.2  施工	4
2.3  验收	5
3  外墙防水	6
3.1  设计	6
3.2  施工	13
3.3  验收	14
4  地下防水	15
4.1  设计	15
4.2  施工	18
4.3  验收	19
5  室内防水	20
5.1  设计	20
5.2  施工	22
5.3  验收	23
附录A  防水工程主要产品和应用技术标准	24
附录B  防水工程验收及材料进场复验要求	27
附录C  不同防水材料相容性及最小厚度要求	30




[bookmark: _Toc149662709]1  基本规定
1.0.1  房屋（住宅）建筑防水工程的设计、材料、施工和验收应符合国家、行业、地方现行相关标准的规定。严禁使用国家及本市明令淘汰的材料或工艺。
1.0.2  房屋（住宅）建筑防水应遵循因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理的原则。本市房屋（住宅）建筑的混凝土屋面、外墙、地下、室内用水空间（卫生间、厨房、设有配水点的阳台）防水等级应为一级。
1.0.3  防水材料之间及相邻材料应相容，施工工艺不应对构造功能产生有害影响。
[bookmark: _Hlk152666346]1.0.4  房屋（住宅）建筑防水工程采用新技术、新材料时，应按有关规定进行技术论证。鼓励使用绿色低碳建材产品。










[bookmark: _Toc149662710]2  屋面防水
[bookmark: _Toc149662711]2.1 设  计
2.1.1  屋面常见的防水构造见图2.1.1.1～图2.1.1.3。种植屋面应至少设置1道耐根穿刺防水卷材，应设在其他防水层的上层，且设置保护层。上人屋面的保护层宜采用强度等级C25及以上的细石混凝土，厚度不应小于40mm，并加钢筋网片。
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	图2.1.1.1 种植屋面防水构造

	

	[image: ]
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	图2.1.1.2 正置式屋面防水构造
	图2.1.1.3 倒置式屋面防水构造


2.1.2  屋面变形缝防水构造应符合下列规定：
1 变形缝泛水处的防水层下应增设附加防水层，附加防水层在平面和立面的宽度不应小于250mm；防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部；
2 变形缝内应填充不燃保温材料，并用防水卷材封盖，上部填放衬垫材料；防水卷材用防水钉及压条固定在混凝土翻口上，防水钉间距为500mm，收口处采用密封材料封严；
3 等高变形缝顶部应加扣预制混凝土盖板或金属盖板；预制混凝土盖板上部拼缝及底部间隙应采用密封材料封严；金属盖板应顺流水方向搭接，搭接长度不少于50mm，接缝处应采用密封材料封严（构造见图2.1.2.1）；
4 高低跨变形缝除屋面原防水做法外，还应在高墙面外用防水钉固定一道附加防水卷材盖过变形缝，然后再在上面设置金属盖板盖过变形缝，搭接要求同等高变形缝（构造见图2.1.2.2）。
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	 图2.1.2.1 屋面等高变形缝防水构造
	图2.1.2.2 屋面高低跨变形缝防水构造


2.1.3  女儿墙、山墙、伸出屋面管道、屋面出入口等部位的泛水高度不应小于屋面最终完成面的250mm。
[bookmark: _Toc149662712]2.2  施  工
2.2.1  防水层施工前应确认基层已验收合格，基层应符合防水材料施工要求。
2.2.2  同层相邻两幅防水卷材短边搭接错缝距离不应小于500mm。防水卷材叠合铺设时，上下两层和相邻两幅防水卷材的接缝应错开至少1/3幅宽，且不应互相垂直铺贴，同层防水卷材搭接不应超过3层。防水卷材与非固化橡胶沥青防水涂料复合时，不得采用非固化橡胶沥青防水涂料进行接缝搭接。
2.2.3  防水涂料（一次成型除外）应多遍分层施工，涂布均匀；每遍涂布后应待防水涂料成膜（表干）后方可继续施工；接槎宽度不应小于100mm；当设置胎体时，防水涂料应浸透胎体。聚合物乳液类防水涂料或水性聚合物沥青类防水涂料上铺设其他防水层时，应待防水涂料完全干燥（实干）后进行。
2.2.4  天沟、檐沟铺贴防水卷材时，应顺天沟、檐沟方向铺设；长边搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，沟内短边搭接缝应顺水流方向。
2.2.5  伸出屋面管道周边应在管道与混凝土屋面板根部采用防水涂料、防水密封胶等进行独立的防水密封处理。
2.2.6  屋面防水层施工完成后，应做好成品保护，避免后续工序的施工工具、堆放材料等对防水层造成机械损伤。
[bookmark: _Toc149662713]


2.3  验  收
2.3.1  混凝土屋面板施工完成后宜进行雨后观察或淋水、蓄水试验。
2.3.2  紧贴混凝土屋面板上的防水层施工完成后应进行雨后观察或淋水、蓄水试验，试验合格方可进行后续施工。
2.3.3  屋面所有防水层全部施工完成后应进行雨后观察或淋水、蓄水试验。檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验。
2.3.4  屋面雨后观察或淋水、蓄水试验按本文件附录B.0.2的规定进行。
[bookmark: _Toc149662714]













3  外墙防水
[bookmark: _Toc149662715]3.1  设  计
3.1.1  现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板应设置1道及以上防水层，宜采用具有防水功能的砂浆（兼找平层）或防水涂料，当采用防水涂料时，应具有透汽性（构造见图3.1.1）。
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	图3.1.1 现浇或装配式混凝土外墙防水构造


3.1.2  框架填充或砌体结构外墙，应设置2道及以上防水层。其中1道防水层应为具有防水功能的砂浆，可采用聚合物水泥防水砂浆；另1道防水层宜采用具有防水功能的砂浆（兼找平层）或防水涂料，当采用防水涂料时，应具有透汽性（构造见图3.1.2）。不同基层材料交界处应设置镀锌钢丝网，分别向两侧各延伸不小于200mm。
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	图3.1.2 框架填充或砌体结构外墙防水构造


3.1.3  装配式混凝土结构外墙板的接缝应进行密封处理，应符合《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安〔2020〕20号）的规定。
3.1.4  门窗洞口的防水构造见图3.1.4.1～图3.1.4.4，并应符合下列规定： 
1先应采用防水涂料沿窗外侧涂刷至洞口四周外墙面作为附加防水层，与门窗框搭接不小于15mm，翻至外墙不少于50mm；防水涂料可采用I型或Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，当采用I型聚合物水泥防水涂料时其表面需进行处理；
2 外墙防水层应延伸至门窗框，防水层或外墙饰面层与门窗框间应预留凹槽（宽度宜为8mm~10mm，深度不应小于6mm），槽内应采用密封材料嵌填和密封；
3 外窗洞口上楣应设置滴水线（宽度不宜小于12mm，深度不宜小于6mm）或其他防水构造措施；窗台宜在里侧设置企口，并应设置排水板、滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%。砌体外墙部位的混凝土窗台板应延伸至两侧墙体内不小于100mm并设置钢筋。
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	图3.1.4.1 无附框外窗上下口防水构造
	图3.1.4.2 非预埋附框外窗上下口防水构造
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	图3.1.4.3 无附框外窗侧口防水构造
	图3.1.4.4 非预埋附框外窗侧口防水构造


3.1.5  外墙防水层应覆盖至变形缝边，并采取防水加强措施。当采用增设防水卷材时，卷材两端应满粘于墙体，满粘宽度不小于150mm，并钉压固定；防水卷材收头应采用密封材料封严（构造见图3.1.5）。



[image: ]
	图3.1.5 外墙变形缝防水构造


3.1.6  混凝土雨篷的防水构造见图3.1.6，并应符合下列规定：
1 应设置外排水，坡度不应小于1%，外口下沿应设置滴水线（宽度不宜小于12mm，深度不宜小于6mm）；
2 雨篷与外墙交界处的防水层应连续，且防水层应沿下口翻至滴水线；当雨篷顶面防水层与外墙防水层不相同时，顶面防水层应沿外墙上翻，翻起高度不应小于顶面完成面250mm；
3 雨篷与外墙根部应采用砂浆做出倒角；砌体外墙根部应设置混凝土反坎，高度不应小于200mm。
[image: ]
图3.1.6 混凝土雨篷防水构造
3.1.7  开敞阳台的防水构造见图3.1.7.1～图3.1.7.3，开敞外廊参考开敞阳台做法，并应符合下列规定：
1 阳台应设防水层，可采用聚合物水泥防水涂料或聚合物水泥防水砂浆；有配水点的墙面泛水高度不应小于楼面完成面1200mm；其他墙面泛水高度不应小于楼面完成面250mm；
2 阳台排水坡度不应小于1%（坡向地漏），并应通过雨水管接入排水系统；地漏周边应留槽，便于嵌填密封材料；
3 阳台外口下沿应设置滴水线（宽度不宜小于12mm，深度不宜小于6mm）；
4 外门框与墙体间连接处的缝隙应采用密封材料嵌填和密封。
[image: ]
	图3.1.7.1 开敞阳台防水构造平面示意图
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	图3.1.7.2 开敞阳台防水构造
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	图3.1.7.3 开敞阳台地漏防水构造


3.1.8  室外挑板（如空调板）应设置向外的排水坡，坡度不小于1%（坡向地漏）；砌体外墙根部应设混凝土反坎，高度不应小于200mm；室外挑板宜采用降板处理，并在挑板与墙体连接处设置附加防水层，附加防水层在平面和立面的宽度不应小于250mm，并用砂浆做出倒角（构造见图3.1.8）。
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	图3.1.8 空调板、室外挑板防水构造


3.1.9  穿墙管道应设置预埋套管。套管外侧应突出结构并内高外低，坡度应不小于5%。穿墙管道与套管之间的缝隙应采用聚氨酯发泡材料嵌填，两端采用密封材料封严（构造见图3.1.9）。
[image: ]
	图3.1.9 外墙穿墙管防水构造


3.1.10  装配式预制非承重外墙（夹心保温除外）竖向接缝推荐采用设置企口的构造防水形式，可采用外凸或内凹的形式，企口斜面外凸或内凹30mm（构造见图3.1.10.1～图3.1.10.2）。
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	图3.1.10.1 竖向接缝外凸企口防水构造
	图3.1.10.2 竖向接缝内凹企口防水构造


3.1.11  装配式混凝土外墙板构件宽度不宜小于900mm。
[bookmark: _Toc149662716]3.2  施  工
3.2.1  具有防水功能的砂浆（聚合物水泥防水砂浆除外）施工应符合下列规定：
1 施工前，基层应涂刷界面砂浆或界面剂；
2 总厚度大于10mm时，应分层铺抹；耐碱网格布应嵌入砂浆层；
3 分格缝的留设位置和尺寸应符合设计要求；分格缝嵌填密封材料前应清理干净，密封材料应嵌填密实；
4 阴阳角部位应做成圆弧状或做出倒角；
5各层应紧密粘合，每层连续施工，采用阶梯坡形茬，距阴阳角不应小于200mm，相邻两层接茬错开300mm以上，层层搭接紧密。
3.2.2  门窗框外侧与砂浆防水层及饰面层接缝处的密封材料施工前应清洁基面，保持基面干燥；密封材料应嵌填密实、饱满。
3.2.3  外墙门窗框与墙体的缝隙应采用具有防水功能的砂浆或聚氨酯发泡材料填塞饱满。当采用具有防水功能的砂浆时，应多次进行填塞；当采用聚氨酯发泡材料时，应一次填塞，不得留置施工缝。
3.2.4  外墙门框、窗框、伸出外墙管道、设备或预埋件等应在建筑外墙防水施工前施工完毕。其中伸出外墙管道、设备或预埋件等与防水层交接处应留设构造间隙，并采用密封材料封严。
3.2.5  混凝土外墙支模用螺杆洞，应清除端部不小于30mm深的套管后，内侧采用聚氨酯发泡材料嵌填密实，外侧采用水泥基灌浆材料密封，并在迎水面设置聚合物水泥防水涂料作为防水加强层，防水加强层向洞口四周延伸不小于90mm。
3.2.6  施工中，应减少或避免外墙留洞；确需留洞时，施工完成后应做好封堵措施，避免渗漏。
[bookmark: _Toc149662717]3.3  验  收
3.3.1  砂浆防水层与基层应结合牢固，粘结强度不应小于0.2MPa。
3.3.2  门窗洞口、穿墙套管、预埋件等节点嵌填的密封材料表面应饱满顺滑，无明显的不平整现象。
3.3.3  外墙淋水试验按本文件附录B.0.2的规定进行。外墙淋水试验应自上而下进行，有渗漏风险的部位可加强淋水。
[bookmark: _Toc149662718]











4  地下防水
[bookmark: _Toc149662719]4.1  设  计
4.1.1  地下室底板应设置2道及以上防水层（不含防水混凝土）。上层宜采用预铺反粘防水卷材（构造见图4.1.1.1），当采用其他防水卷材时应设置保护层（构造见图4.1.1.2）。
	   [image: ]
	[image: ]

	图4.1.1.1 底板预铺反粘防水卷材构造
	图4.1.1.2 底板其他防水构造


4.1.2  桩头防水构造见图4.1.2，并应符合下列规定：
1在桩头、桩侧及桩侧外围300mm范围内垫层的表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；
[bookmark: _Hlk157705302]2 桩头锚筋应设置遇水膨胀止水条（胶），并与接缝表面密贴；
3 底板防水卷材施工时，防水卷材与桩头侧壁的接缝处应采用密封材料封严。
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注：当上层防水层采用预铺反粘防水卷材时，可不设置细石混凝土保护层。
	图4.1.2 桩头防水构造


4.1.3  地下室侧墙应设置2道及以上防水层（不含防水混凝土），宜采用防水卷材、防水涂料复合体系（构造见图4.1.3）。 
[image: ]
	图4.1.3 侧墙防水构造


4.1.4  复合墙宜采用预铺反粘类防水材料。叠合墙无法设置柔性防水层的部位，可在两墙之间设置水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度不应小于1.0mm，涂布量不应小于1.5kg/m2；宜在室内墙面增设聚合物水泥防水砂浆或考虑相关排水措施。
4.1.5  地下室顶板应设置2道及以上防水层（不含防水混凝土，构造见图4.1.5.1），可采用非固化橡胶沥青防水涂料与相容的防水卷材作复合防水层。地下室种植顶板应设置3道及以上防水层（不含防水混凝土），其中至少1道防水层应紧贴结构设置；同时还应至少设置1道耐根穿刺防水卷材，应设在其他防水层的上层，且设置保护层（构造见图4.1.5.2）。
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	图4.1.5.1 顶板防水构造
	图4.1.5.2 种植顶板防水构造


4.1.6  地下室后浇带防水构造见图4.1.6.1～图4.1.6.3，并应符合下列规定：
1 后浇带应采用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土，其抗渗等级和抗压强度不应低于两侧混凝土；
2 底板后浇带需超前止水时，后浇带部位的混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带；
3 后浇带宜设置预埋注浆管；
4 顶板、楼板后浇带两侧应设置独立支撑，且禁止早拆。
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	图4.1.6.1 底板后浇带防水构造
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	图4.1.6.2 顶板后浇带防水构造
	图4.1.6.3 侧墙后浇带防水构造


[bookmark: _Toc149662720]4.2  施  工
4.2.1  明挖法地下室工程地下水位应根据开挖情况，降至开挖作业面或基底最低高程500mm以下，降水作业持续至回填土完毕。
4.2.2  地下室底板紧贴垫层的防水卷材宜采用空铺法；当地下室底板采用预铺反粘防水卷材时，在后续的钢筋焊接过程中应做好保护和修复措施。
4.2.3  地下室外墙防水层外侧宜采用保温板或砖砌灌砂工艺保护措施。当地下室侧墙采用防水卷材时，宜采取必要的防坠措施。
4.2.4  分离式结构的地下室侧墙与围护结构之间应留出施工空间，宽度不宜小于700mm；当埋深过大（如：地下三层）需要搭设脚手架时，应进一步放宽以确保防水施工不受影响。
4.2.5  地下室顶板防水层施工完成后，应做好成品保护。
[bookmark: _Toc149662721]4.2.6  地下室后浇带混凝土浇筑前，应将接缝处混凝土凿毛，清除表面浮浆、垃圾杂物等，并抽除后浇带内的积水；对于水平后浇带应做好接浆处理，并及时浇筑混凝土；后浇带混凝土应一次浇筑完成，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应按规范及时养护。垫层部位后浇带处的附加防水层应垂直后浇带方向铺设，沿两侧外延不小于300mm。
4.2.7  止水钢板在转角处宜采用成品止水钢板。
4.2.8  地下室桩头、螺杆洞、施工缝、变形缝等重点部位应有合理的防水加强措施。
4.3  验  收
4.3.1  防水混凝土应密实，表面应平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；裂缝宽度不应大于0.2mm，且不得贯通。
4.3.2  防水卷材接缝应粘贴牢固，封闭严密，防水层不得有损伤、空鼓、折皱等缺陷；防水涂料应与基层粘结牢固，不得有脱皮、流淌、鼓泡、露胎、折皱等缺陷。
4.3.3  有降水要求的地下工程应在停止降水三个月后进行防水工程质量检验。
[bookmark: _Toc149662722]5  室内防水
[bookmark: _Toc149662723]5.1  设  计
5.1.1  室内用水空间（卫生间、厨房、设有配水点的阳台）楼地面常见防水构造见图5.1.1.1～图5.1.1.2。防水涂料可采用聚合物水泥防水涂料。
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	图5.1.1.1 非同层排水卫生间、厨房、阳台楼地面防水构造

	
[image: ]
图5.1.1.2 同层排水卫生间楼地面防水构造


5.1.2  地面找平层的排水坡度不应小于1%（坡向地漏），地漏口应比相邻地面低5mm。
5.1.3  卫生间楼地面防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧展开的宽度不应小于200mm（构造见图5.1.3）。
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	图5.1.3 卫生间楼地面门口处防水层延展示意图


5.1.4  卫生间与其他部位交界处应设置防水措施。卫生间楼地面完成面应低于相邻房间完成面10mm以上；卫生间门口处应设置混凝土防水挡坎。
5.1.5  卫生间室内无保温墙面，可采用聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水浆料或聚合物水泥防水涂料（构造见5.1.5.1）；卫生间室内有保温墙面宜采用具有防水功能的砂浆或防水涂料，当采用防水涂料时，应具有透汽性（构造见5.1.5.2）。
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	图5.1.5.1 卫生间无保温墙面防水构造

	[bookmark: _GoBack][image: ]
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	图5.1.5.2 卫生间有保温墙面防水构造


5.1.6  当卫生间墙体为砌体结构时，应在墙体底部设置C20细石混凝土反坎，高度不应小于200mm。
5.1.7  卫生间墙面防水层高度应至楼板底；顶棚防潮层可采用聚合物水泥防水涂料或聚合物水泥防水浆料（构造见图5.1.7.1）。厨房盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm，其他墙面泛水高度不应小于完成面250mm（构造见图5.1.7.2）。
	
[image: ]
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	图5.1.7.1 卫生间防水构造
	图5.1.7.2 厨房防水构造


[bookmark: _Toc149662724]5.2  施  工
5.2.1  室内防水施工前，应对立管、套管、地漏与基层交接部位等节点进行密封处理，并进行隐蔽验收。基层的阴阳角部位宜做成圆弧状。
5.2.2  防水涂料大面施工前，应先在阴阳角、管根、地漏、排水口、设备基础根部等部位设置附加防水层，并应夹铺胎体增强材料，可采用30g/㎡~50g/㎡的聚酯无纺布；再立面施工，后平面施工。
5.2.3  非同层排水卫生间、厨房、阳台楼地面找坡层与找平层可采用同种材料。
5.2.4  安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm；安装位置距洞口边不小于20mm，并分层浇捣密实。也可采用预埋止水节的施工方法。
5.2.5  具有防水功能的砂浆（聚合物水泥防水砂浆除外）宜连续施工。需留施工缝时，应采用坡型接槎，距阴阳角不应小于200mm，相邻两层接槎应错开100mm以上。
5.2.6  具有防水功能的砂浆（聚合物水泥防水砂浆除外）终凝后，应及时进行保湿养护，养护温度不宜低于5℃。
[bookmark: _Toc149662725]5.3  验  收
5.3.1  室内楼地面防水层施工前，基层宜进行蓄水试验。
5.3.2  室内防水层完成后应进行蓄水试验。
5.3.3  室内蓄水试验按本文件附录B.0.2的规定进行。


[bookmark: _Toc149662726]附录A  防水工程主要产品和应用技术标准
《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030
《地下工程防水技术规范》GB 50108
《屋面工程质量验收规范》GB 50207
《地下防水工程质量验收规范》GB 50208
《屋面工程技术规范》GB 50345
《种植屋面工程技术规程》JGJ 155
《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230
《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235
《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299
《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08-502
《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB 12952
《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242
《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243
《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441
《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB 27789
《高分子防水材料第1部分：片材》GB/T 18173.1
《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260
《预铺防水卷材》GB/T 23457
《湿铺防水卷材》GB/T 35467
《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468
《高分子防水卷材胶粘剂》JC/T 863
《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445
《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250
《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445
《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066
《水乳型沥青防水涂料》JC/T 408
《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864
《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090
《用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜》JC/T 2415
《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428
《预拌砂浆》GB/T 25181
《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984
《混凝土界面处理剂》JC/T 907
《高分子防水材料第2部分：止水带》GB/T 18173.2
《高分子防水材料第3部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3
《遇水膨胀止水胶》JG/T 312
《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683
《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482
《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T 484
《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881
《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936
《双组分改性硅酮（MS）密封胶应用技术规程》T/SCDA 149
《高延伸性非固化橡胶沥青防水涂料》T/SHHJ 000036
《水性聚氨酯防水涂料》T/SHHJ 000047
《建筑外墙抗裂防水砂浆》T/SCIA 004
《装配式建筑外墙用密封胶》T/SHHJ 000018
《建筑防水材料工程要求试验方法》T/CWA 302
《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安〔2020〕20号）















[bookmark: _Toc149662727]附录B  防水工程验收及材料进场复验要求
B.0.1  防水材料进场应验收，当发现不符合设计或标准要求时，严禁使用。
B.0.2  防水工程采用雨后观察或淋水、蓄水试验，应符合下列规定：
1 采用雨后观察时，降雨应达到中雨量级标准，降雨时间不少于12h；
2 淋水试验应按《建筑防水工程现场检测技术规范》JGJ/T 299的规定进行。屋面防水层淋水时间不应少于2h，外墙防水层淋水时间不应少于0.5h；
3 独立水容器应满池蓄水，其他蓄水试验的蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h。
B.0.3  防水材料进场复验除应符合现行国家、行业、地方标准外，还应符合表B.0.3的规定。
表B.0.3 防水材料进场复验要求
	序  号
	名  称
	组批及抽样
	检测参数
	常用
部位

	1
	弹性体改性沥青防水卷材
	大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验；在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	可溶物含量、拉力、延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性
	屋面

	
	
	
	可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔性、不透水性、热老化后低温柔性
	地下

	2
	塑性体改性沥青防水卷材
	
	可溶物含量、拉力、延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性
	屋面

	3
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	
	可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性
	屋面

	
	
	
	可溶物含量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、热老化后低温柔性
	地下

	4
	预铺防水卷材
	
	PY类
	可溶物含量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、热老化后低温柔性
	地下

	
	
	
	P类、R类
	拉伸性能、低温弯折性、不透水性、热老化后低温弯折性
	


表B.0.3续
	序  号
	名  称
	组批及抽样
	检测参数
	常用
部位

	5
	湿铺防水卷材
	大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验；在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验
	可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性
	屋面

	
	
	
	可溶物含量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、热老化后低温柔性
	地下

	6
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	
	拉伸性能、低温弯折性、不透水性、撕裂强度(仅地下)
	屋面、地下

	7
	高分子防水片材
	
	拉伸强度、拉断伸长率、不透水性、低温弯折、撕裂强度(仅地下)
	屋面、地下

	8
	热塑性聚烯烃防水卷材
	
	拉伸性能、不透水性、低温弯折性、撕裂强度(仅地下)
	屋面、地下

	9
	带自粘层的防水卷材
	
	根据主体材料不同，按相关防水卷材检测参数进行
	屋面、地下

	10
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	
	根据主要材料不同，按相关防水卷材检测参数进行
	屋面、地下

	11
	聚氨酯防水涂料
	屋面每10t为一批，地下每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、粘结强度（仅地下）
	屋面、地下

	12
	水性聚氨酯防水涂料
	每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、弹性恢复率
	室内

	13
	聚合物水泥防水涂料
	屋面、室内每10t为一批，外墙每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性（仅屋面、外墙）、粘结强度(仅外墙、室内)、不透水性
	屋面、外墙、室内

	14
	聚合物乳液建筑防水涂料
	屋面每10t为一批，外墙、室内每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折（仅屋面、外墙）、不透水性、固体含量、表干时间（仅外墙）、实干时间（仅外墙）
	屋面、外墙、室内

	15
	聚合物水泥防水浆料
	每20t为一批；数量不足的按一批抽样
	干燥时间、抗渗压力、粘结强度、抗压强度、抗折强度
	室内

	16
	水乳型沥青防水涂料
	屋面每10t为一批，地下每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	固体含量、耐热度、不透水性、低温柔度、断裂伸长率
	屋面、地下

	17
	非固化橡胶沥青防水涂料
	屋面每10t为一批，地下每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	固含量、粘结性能、延伸性、低温柔性、耐热性
	屋面、地下

	18
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	每10t为一批；数量不足的按一批抽样
	抗折强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能
	地下

	19
	聚合物水泥防水砂浆
	外墙、地下每10t为一批，室内每400t为一批；数量不足的按一批抽样
	凝结时间、7d抗渗压力、抗压强度、抗折强度、7d粘结强度、收缩率（仅外墙）
	外墙、室内

	
	
	
	7d抗渗压力、7d粘结强度
	地下

	20
	干混普通防水砂浆
	同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的防水砂浆，每500t为一批；数量不足的按一批抽样
	保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、抗渗压力、28d收缩率
	外墙、室内

	21
	建筑外墙抗裂防水砂浆
	
	保水率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、开裂指数、抗渗压力
	外墙



表B.0.3续
	序  号
	名  称
	组批及抽样
	检测参数
	常用
部位

	22
	止水带
	每月同标记的止水带产量为一批抽样
	拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度
	地下

	23
	[bookmark: _Hlk154680661]遇水膨胀橡胶
（制品型）
	每1000m为一批；数量不足的按一批抽样
	硬度、拉伸强度、拉断伸长率、体积膨胀倍率、低温弯折
	地下

	24
	遇水膨胀橡胶
（腻子型）
	每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	体积膨胀倍率、低温试验
	地下

	25
	遇水膨胀止水胶
	每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	表干时间、拉伸性能、体积膨胀倍率
	地下

	26
	硅酮和改性硅酮建筑密封胶
	屋面每1t为一批，外墙每5t为一批，地下、室内每2t为一批；数量不足的按一批抽样
	拉伸模量、定伸粘结性
	屋面

	
	
	
	下垂度（仅外墙）、表干时间、挤出性（或适用期）、弹性恢复率、拉伸模量（仅外墙）、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性
	外墙、室内

	
	
	
	下垂度、挤出性（或适用期）、定伸粘结性
	地下

	27
	聚氨酯建筑密封胶
	屋面每1t为一批，外墙每5t为一批，地下、室内每2t为一批；数量不足的按一批抽样
	拉伸模量、定伸粘结性
	屋面

	
	
	
	流动性（仅外墙）、表干时间、挤出性（或适用期）、拉伸模量（仅外墙）、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性
	外墙、室内

	
	
	
	流动性、挤出性（或适用期）、定伸粘结性
	地下

	28
	丙烯酸酯建筑密封胶
	每2t为一批；数量不足的按一批抽样
	表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性
	室内

	29
	混凝土建筑接缝用密封胶
	屋面每1t为一批，外墙每5t为一批，地下每2t为一批；数量不足的按一批抽样
	拉伸模量、定伸粘结性
	屋面

	
	
	
	流动性、表干时间、挤出性（或适用期）、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性
	外墙

	
	
	
	流动性、挤出性（或适用期）、定伸粘结性
	地下

	30
	装配式建筑外墙用密封胶
	每5t为一批；数量不足的按一批抽样
	下垂度、表干时间、挤出性（或适用期）、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性
	外墙


注：1 进场的防水材料应在同一生产厂家、同一品种（类型）、同一规格、同一批号中抽样。
2 防水卷材复验项目应包括无处理时卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性。
3 防水涂料用于室内时，检测参数还应包括挥发性有机化合物（VOC），游离甲醛，苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和。
4 密封胶用于装配整体式混凝土建筑外墙接缝时，使用前应按《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安〔2020〕20号）进行相容性、耐久性、污染性检测。
5 检测参数名称依据所对应的产品标准适当调整。
6 选用的防水材料主要性能指标应满足对应使用部位的质量验收规范和《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的要求。选用的防水材料与质量验收规范要求不一致时，应对每一生产批次的防水材料进行复验，相应技术指标应符合质量验收规范要求。

附录C  不同防水材料相容性及最小厚度要求
C.0.1  热熔法施工聚合物改性沥青防水卷材不应直接与反应型高分子类防水涂料或聚合物乳液类防水涂料复合使用；合成高分子类防水卷材不应直接与水性聚合物沥青类防水涂料、热熔施工橡胶沥青类防水涂料复合使用。
C.0.2  两层防水卷材叠合铺设时，宜采用同类型的防水卷材。
C.0.3  不同防水材料最小防水层厚度应符合表C.0.3的规定。
表C.0.3 不同防水材料最小防水层厚度
	防水材料类型
	防水层最小厚度/mm

	聚合物改性沥青类防水卷材
	热熔法施工聚合物改性防水卷材
	3.0

	
	热沥青粘结和胶粘法施工聚合物改性防水卷材
	3.0

	
	预铺反粘防水卷材(聚酯胎类)
	4.0

	
	自粘聚合物改性防水卷材（含湿铺）
	聚酯胎类
	3.0

	
	
	无胎类及高分子膜基
	1.5

	合成高分子类防水卷材
	均质型、带纤维背衬型、织物内增强型
	1.2

	
	双面复合型
	主体片材芯材0.5

	
	预铺反粘防水卷材
	塑料类
	1.2

	
	
	橡胶类
	1.5

	防水涂料1
	反应型高分子类防水涂料
	1.5

	
	聚合物乳液类防水涂料
	1.5

	
	水性聚合物沥青类防水涂料
	1.5

	
	热熔施工橡胶沥青类防水涂料
	单独作为1道防水层
	2.0

	
	
	与防水卷材配套使用作为1道防水层
	1.5

	具有防水功能的砂浆2
	聚合物水泥防水砂浆
	5（外墙、室内）

	
	
	6（地下）

	
	其他具有防水功能的砂浆
	8（外墙、室内）


注：1、涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的 90%。
 2、聚合物水泥防水砂浆用于外墙时厚度不得大于8mm；其他具有防水功能的砂浆用于外墙时厚度不得大于20mm。
17

image5.jpeg
eR#ER
. RRRMIAS
)

TR
AR





image6.jpeg
AT
1582
— bikith
— KR
— R

gt





image7.jpeg
mAEN:
— fiiE
JHIBA TSR RR R
+ WA (R
— Rkl
e

5




image8.jpeg
WAE:
iR

Bk
RAMKEHADS
BTH

it

ke

s





image9.jpeg
HAT:
— il
— RaWKERASL

+ WRMHT (R
- RABTASENBEARE
— BT
g Al

5





image10.jpeg
PR VO
&#EO

ks \
ARl TR N .
| i k%
LibEERE ARSI

a1

A
FIFE B } et U
PRV KARIBRARY

BB iR i 17

BTO ‘

Wk




image11.jpeg
Bk TR

AN
Wk

PABKIRRMB AR
FAEE B

st

FIFE B

PeNelAb Sl il e

Bk iR 7

B0

RS

| REREERBEIk

LRE
ULk TR ™
&}

BRI
T pasREsADY





image12.jpeg
KORERAADE i

N REEHHE g

o)
Bk AN \
Rl i B




image13.jpeg
Bl R TS,
St BRI CETESE i
/ A

Bkt e ARNE T
AT KR




image14.jpeg
ke

ks

[ WA D
ipSoti)
S o





image15.jpeg
SRR AR,

A 200 iR £ [

4

PhRBIA TS

R [
SRR Tkl
W

a4

Bk FE W U T B2

A, EHE TR

WK




image16.jpeg
)

HK L

| [iaray /'7, e
wank || e, wemaas RERARUH, .

Vi KR R o 1200 ¥





image17.jpeg
Wik 2 LR 250

PR AT, B

arl 1 M MO T e PR 1200
M ik
— i

T B LA ]

FHEFE R e
—WKE

BE i

Wik
EL)
it

A semikE

HET

ke




image18.jpeg




image19.jpeg
S K

7 ﬁmwﬁAE ‘Hﬂﬂlﬁm‘.

i, 853

—Emﬂﬁﬂ( 3

A L)




image20.jpeg
s
REHHN
X%

b

N pEEE




image21.jpeg
e

e P





image22.jpeg
5

ke W




image23.jpeg
—HE

— WikiE LR

— TR b
B





image24.jpeg
— iz

Bkt LI
RIE

— DAk

— ik

e

&L





image25.jpeg
i GEtEk)

| Bk LIk

R LR

—BikE Mz GERHESRD
—BikE — Bk L
SN KRB S AR
R LA — AR AL (HRT)

= //%// 3

BRIk (R \

B

; /% A




image26.jpeg
BAER:
it





image27.jpeg
i
s
L
—REE
Bik#EH
Pikie
Bk BT Caeen)

WKE





image28.jpeg
FHELE

- EE

L
MR LR

b IR e

L]

A A
- B





image29.jpeg
AR
A

LN

BBk




image30.jpeg
K Bk 2
KE : 4





image31.jpeg
’ WkE
RREE

it =

MBI

WA Y





image32.jpeg
TR
B K2
R
R mRaen
PRRIZ (R
- BKRE
—IRE L REE skt





image33.jpeg
— R
—BikiE
T2
faeiv e
— iz

— Bk

R TR (i)





image34.jpeg
PEE, BB
T35

T EARE K2R




image35.jpeg
B ER:
iz
—&aR
— BikiE
¥z
— FHA
LR





image36.jpeg
] HAEN:
o e

Gk

HillR (pRgm

R
SRR R AR T
R

BRHE





image37.jpeg
HAEN:

/LAY WER

S S 44E

B —wke
i e

— AR

— R

— BiiA)

P





image38.jpeg
AR R





image39.jpeg
%7

ALY
%

XN
AN

TR

N

N

AR R




image1.jpeg
S F" =
TSR Bk A
ik Gasgigbh
L3~

iRz

bl

B ki
LRI ki)

R 0 22 )





image2.jpeg
[N
W%
Bkl
&YE

— RRE
Bkl

— R TR st





image3.jpeg
— BkEd
Wik b





image4.jpeg
WEmpi k2

ROIHRBRAE
TRERMMEE

0., LEE





